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En este documento presenta una 
descripción sobre la gestión eléctrica para 
realizar el control proporcional en la 
iluminación con una optimización de 
Pareto, principalmente enfocadas en 
luminarias residenciales y 
específicamente con un modelado en 
lámparas led (iluminación con diodos 
emisores de luz). El modelo propuesto 
gestiona y reduce el consumo de energía 
automáticamente dando rangos óptimos 
de iluminación y vida útil a los equipos 
del usuario. El uso de un sistema 
independiente, mejora la eficiencia y el 
funcionamiento de los dispositivos, con 
presencia optima de iluminación en los 
espacios selectos. Para analizar el 
consumo de energía en las lámparas led 
se utilizaron equipos de mediciones, la 
tarjeta de adquisición de datos 
RASPERRY PI; Con estos datos se 
gestiona y optimiza un modelo de 
comportamiento en la potencia 
consumida con relación a la tasa de 
atenuación, pudiendo así pronosticar el 
ahorro de energía y la atenuación de las 
luminarias led.  
 
Palabras Clave: Gestión, Modelación, 
Lámparas Led, Casa Inteligente, 
Iluminación Inteligente, Control de 
Iluminación Led, Ahorro Energético, 
Monitoreo, Minimizar costos.  
 
 
This document presents a description of 
electrical management to perform 
proportional control in lighting with a 
Pareto optimization, mainly focused on 
residential luminaires and specifically 
with modeling in LED lamps (lighting 
with light emitting diodes). The 
proposed model manages and reduces 
the power consumption automatically 
giving optimal ranges of illumination 
and lifespan to the user's equipment. 
The use of an independent system 
improves the efficiency and operation of 
the devices, with optimal presence of 
lighting in selected spaces. To analyze 
the energy consumption in LED lamps, 
measurement equipment was used, the 
RASPERRY PI data acquisition card; 
With these data a behavior model is 
managed and optimized in the power 
consumed in relation to the attenuation 
rate, thus being able to predict the 
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El progreso de la tecnología led ayuda a 
perfeccionar considerablemente la 
eficiencia en un sistema de luminosidad.  
La atenuación led ofrece beneficios 
significativos porque se describe como 
una fuente de luz puntual que facilita el 
avance de ópticas macizas y eficaces 
para una división uniforme de la 
iluminación. Por lo tanto, se requiere 
poca luz para suministrar el mismo nivel 
de iluminación a comparación de otras 
fuentes de luz habituales. Además, las 
lámparas leds son más convenientes para 
el aclaramiento lumínico, de esta forma, 
se construyen nuevas oportunidades para 
un ahorro energético y mejorar la calidad 
de iluminación. Las industrias están 
enfocadas en fabricar lámparas led y la 
atenuación  es fundamental para el 
sistema de iluminación moderno descrito 
por [1],[2],[3],[4],[5]. 
Los manejos de iluminación no solo 
dependen de los dispositivos que 
permitan encender y apagar luminarias, 
también permiten atenuarlas de manera 
manual o automática. Esto depende de la 
tecnología de las lámparas y el diseño 
interior de las residencias. Además, de la 
correcta adaptación de luz natural en un 
sistema de iluminación inteligente 
trabajos relacionados en [6],[8]. 
Las aplicaciones que ayudan a 
gestionar la iluminación en residencias, 
producen dos efectos muy evidentes, uno 
de ellos es la reducción de consumo de 
energía y el otro es el incremento de la 
vida útil en las luminarias, con ello un 
ahorro monetario trabajos relacionados 
en [9],[10]. 
El modelo de gestión para minimizar 
el consumo de energía es un controlador 
proporcional. Por ello al finalizar el 
presente estudio se indica un modelo de 
gestión que relacione lo anteriormente 
descrito[11]. 
La electricidad es una de las energías 
más utilizadas en el mundo y la demanda 
está creciendo y progresando 
consecutivamente. Los sistemas de 
energía eléctrica se han construido 
durante más de 100 años. Ahora es uno 
de los componentes más eficaces en 
infraestructura de la que necesita la 
sociedad moderna y esta necesita una 
demanda cada vez mayor[11] . 
La gestión de la electricidad enfrenta 
muchos desafíos: el aumento de la 
demanda, la disminución de CO2, la 
necesidad de salvaguardar el medio 
ambiente, el instinto al alza y la mayor 
volatilidad de los costos mundiales de los 
combustibles. Es necesario un sistema 
eléctrico que pueda controlar estos retos 
de manera sostenible, energética, 
confiable y económica trabajos 
relacionados se describe en  [11].  
El presente artículo se organiza de la 
siguiente manera. La Sección 2 describe 
objetivos generales y los problemas. La 
Sección 3, se discute sobre las 
tecnologías de iluminación e 
iluminación inteligente, en la Sección 5 
se presenta todo el sistema de gestión 
con algunas comparaciones, en la 
sección 6, 7 y 8 se presentan el análisis 
de la gestión de una red eléctrica de 
iluminación inteligente y la sección 9 
describe los trabajos futuros.  
2.  Declaración de Problema 
En una vivienda que use lámparas 
fluorescentes o en el peor caso que use 
lámparas incandescentes el consumo de 
energía es elevado, por lo tanto, uno de 
los problemas está en el tipo de 
tecnología que usa dicho usuario. Otro 
factor por el cual un usuario no ahorra 
energía es el uso inadecuado de una 
lámpara al dejarlas prendidas durante 
mucho tiempo en el día y el consumo de 
energía en un año será muy significativo. 
El propósito de investigación es 
conocer el consumo de algunas lámparas 
(led y fluorescentes) durante cierto 





3. Métodos de control de 
iluminación. 
Existen muchos sistemas de gestión para 
un control de iluminación, pero todas 
están basadas en métodos básicos y 
complejos: control on-off y control de 
atenuación descrita por [12],[13].  
3.1. Control ON/OFF 
Este control se refiere a encender y 
apagar la luz manualmente o en otros 
casos automáticamente con algún tipo de 
sistema de control. El interruptor se usa 
constantemente en iluminación 
tradicional. En general, un interruptor 
normal se conecta directo entre sí con 
una lámpara manual, y el encendido y 
apagado de la corriente es controlado por 
la acción del interruptor[1].  
 
Figura 1. Señal ON/OFF 
La representación matemática de 
control ON/OFF se muestra en la 
ecuación 1 y 2 [14].  
𝑦 (𝑡) = 𝑀1 (𝑂𝑁)         𝑡 > 0 (1) 
𝑦 (𝑡) = 𝑀2 (𝑂𝐹𝐹)      𝑡 < 0   (2) 
Cuando una lámpara precisa 
manipularse desde dos sitios, es 
necesario usar un interruptor de doble 
control, pero si una lámpara precisa ser 
controlada desde múltiples sitios, el 
aumento y la complejidad del circuito de 
la instalación acrecentarán bruscamente. 
Asimismo, un interruptor normal solo 
puede encenderse o apagarse 
manualmente y en tal situación la 
operación es más compleja trabajos 
similares en   [12],[1]. 
En la iluminación inteligente, el 
control donde se instala una lámpara está 
diseñado dependiendo de las 
necesidades del usuario, como pasa 
evidentemente en la iluminación 
tradicional. La diferencia radica en que 
hay muchas formas de controlar los 
cambios luminosos, el encendido y 
apagado de un circuito donde la lámpara 
está instalada se puede controlar 
manualmente o automáticamente a 
través de un interruptor inteligente, un 
interruptor, un temporizador, un sensor, 
un controlador, realizando iluminación 
compleja y un control diferenciado, 
trabajos similares en describe  
[12],[1],[15]. 
En la figura 2 muestra el diagrama de 
bloques con el cual el control ON/OFF 
trabaja de manera automática, el trabajo 
del control ON/OFF lo realiza la 
Histéresis.  
 
Figura 2. Control ON/OFF 
Fuente: Autor 
La figura 3 muestra cómo actúa un 
conmutador (triac) en posición ON.  
 
 
Figura 3. Control ON en una onda alterna 
3.2. Control de Atenuación 
El control de atenuación se refiere a 
regular la iluminación de una lámpara 




de perilla se usa en iluminación 
tradicional, el control de atenuación es 
continuamente utilizado para fuentes de 
luz tales como lámparas incandescentes, 
no comúnmente en lámparas led [12].   
Las lámparas incandescentes 
consumen excesiva energía y son 
limitados para su uso, dichas lámparas 
son el motivo primordial para un 
aumento en el uso de lámparas led. Los 
atenuadores de perilla (dimmer) son cada 
vez rechazados y su uso es menor [12]. 
El sensor de iluminación es empleado 
generalmente para iluminación 
inteligente.  El sensor efectúa la 
medición que se compara en el control 
proporcional de regulación de 
luminosidad, al regular las lámparas con 
diferentes fuentes, tales como lámparas 
incandescentes, lámparas fluorescentes, 
lámparas de halogenuros metálicos y 
lámparas led. Un factor en la 
iluminación es la alteración causada por 
el tiempo y el clima, por ejemplo, en un 
mediodía, la iluminación en una 
habitación está habitualmente alumbrada 
de luz solar, y la lámpara no precisa ser 
encendida. Cuando empieza a llegar la 
noche, el sol no proporcionar la 
suficiente iluminación, y la lámpara tiene 
que estar encendida. El brillo de la 
lámpara se puede regular a través de la 
detección por un sensor de iluminación 
de esta manera conservar la iluminación 
en la habitación cerca de un valor 
estándar, trabajos similares describe 
[12]. 
En la ecuación 3 se muestra 
matemáticamente el control 
proporcional [14]: 
𝑃(𝑡) = 𝐾𝑐. 𝑒(𝑡) + 𝐶𝑠 (3) 
Donde: 
𝐾𝑐  es la ganancia proporcional del 
controlador. 
𝐶𝑠 es las parcialidades del 
controlador. 
𝑒(𝑡)  es el error del controlador. 
La parcialidad del controlador es el 
valor de la operación del control cuando 
el error es nulo[14]. 
La función de trasferencia del 
controlador se logra con la transformada 
de Laplace de la ecuación 4[14]: 
𝑃𝑠(𝑆) = 𝐾𝑐  (4) 
En la figura 4 muestra el diagrama de 
bloques del control de atenuación, a 110 
voltios de corriente alterna y con una 
modulación por ancho o de pulso 
(PWM), y necesariamente el uso de un 
cruce por cero para anular la aparición de 
algún desfase en el conmutador.   
 
Figura 4. Control de Atenuación  
Fuente: Autor 
En la figura 5,6 y 7 se muestra la 
gestión del controlador proporcional, los 
rangos en el PWM son del 10%, 65% y 
35%. 
 
Figura 5. Control de proporcional con un PWM al 
10% 
 






Figura 7. Control de proporcional con un PWM al 
65% 
4. Raspberry pi 
Es un procesador de aplicaciones 
multimedia orientado a dispositivos 
móviles e integrados [16]. 
 
Figura 8. Diagrama de una Raspberry Pi [16] 
Los pines de Entrada / Salida  (GPIO) 
en la Raspberry Pi son la principal forma 
de conexión con otros dispositivos 
electrónicos [17]. 
4.1. BUS I2C 
Circuito Inter-Integrado de bus (I²C) está 
planificado para suministrar las 
comunicaciones entre múltiples 
dispositivos integrados (IC) lo describe 
[18]. 
Cuenta con 112 terminales que se 
asignan a los esclavos [19]. 
4.2. Sensor de luz ambiente 
BH1750 
El sensor posee una alta calidad de 
resolución, con rangos de medición entre 
1 y 65535 LX, por lo que se puede 
monitorear y seleccionar amplios niveles 
de intensidad de luz, descrito en 
[22],[17].  
5. Ventajas de la iluminación 
inteligente  
A comparación con la iluminación 
tradicional, la iluminación inteligente 
tiene principalmente las siguientes 
ventajas [12]. 
La eficiencia energética indica la 
dependencia entre los recursos y 
servicios del costo energético en una 
vivienda inteligente y de esta manera 
salvaguardar los recursos y servicios 
originados descrito en [23],[1].   
La iluminación inteligente en 
diferentes ambientes es precisamente 
controlada por diferentes factores, y se 
plantean cantidades pequeñas de 
consumo, para poseer respaldos 
apreciables de iluminación estándar, de 
este modo evitar una iluminación 
demasiado molestosa (muy baja 
iluminación o muy alta iluminación para 
la percepción humana) con un mínimo 
consumo de energía. Según las 
estadísticas, la lámpara inteligente en 
general puede ahorrar energía  en más 
del 30% [23],[1].   
La iluminación inteligente ofrece 
funciones tales como el manejo de 
voltaje del suministro, compensando los 
cambios en el suministro de la 
frecuencia, eliminando la interferencia 
electromagnética. Esta puede advertir la 
sobretensión o una caída de tensión y de 
esta manera causar daño a las fuentes de 
luz, y efectivamente extender la vida útil 
[1]. 
La combinación con el monitoreo 
automático de iluminación, el control 
normal de las condiciones de 
iluminación, el uso seguro y moderado 
del equipo de control, prolonga la vida 
útil [24],[13],[1]. 
El ambiente de iluminación es preciso 
para un buen estilo de vida. 
La iluminación inteligente usa 
información de electrónica de potencia y 
tecnología para controlar 
automáticamente el encendido o 




lámparas para aumentar uniformemente 
la iluminación y reducir el efecto 
estroboscópico (iluminación mediante 
destellos) [12]. 
5.1. Tecnología led  
La tecnología de iluminación led de gran 
potencia, se ha perfeccionado en la 
última década. En  tendencia de los led 
para alcanzar un alto poder energético 
con una calidad de iluminación 
privilegiada, en consecuencia con un alto 
nivel de aceptación y aprobación del 
usuario, los led han conseguido una gran 
excelencia económica a nivel mundial 
[25].  
5.2. Ventajas de usar led  
Las luminarias led están posesionándose 
en el mercado. Características tales como 
larga duración, atenuación, variabilidad, 
diseño maleable, alta eficacia luminosa, 
compacidad y trasferencia en el haz de 
luz de temperatura casi nula, constituyen 
que la iluminación led sea una alternativa 
atractiva a las fuentes de luz 
tradicionales [25],[27]. 
Las lámparas fluorescentes tienen una 
eficiencia de hasta 114 lm / w, pero no 
tanto como una lámpara led como se 
describe en la Tabla 1 [27]. 
El uso de lámparas se especifica 
mediante los siguientes parámetros: 
Eficiencia energética, índice de 
producción de color, tipo de color y 
temperatura. 









K= Eficiencia luminosa. 
lm= Poder de luz. 
W= Energía eléctrica. 
De acuerdo con la ecuación 5, en 
cuanto a mayor es el valor de K, más alto 
es el flujo luminoso con una disminución 
en el consumo de energía. Se asegura 
que los fluorescentes T5 tienen una 
eficiencia de luz más alta que las de un 
T8 y en cambio las de un led es 
privilegiado a los dos tipos citados. La 
Tabla I a continuación muestra una 
comparación entre los tres tipos de 
lámparas.  
Tabla 1. Comparación entre lámparas led 
fluorescentes t5, t8 y led [27]. 
Tipo K(Lm/W) W Lm a 25°C 
T5 93 28 2600 
T8 75 18 1350 
led 121 8,5        1027 
Es posible concluir a partir de 
la Tabla 1 que las lámparas led, con 
menor potencia eléctrica, aún obtienen 
una mayor eficiencia. 
6. Proceso del sistema 
El sistema de iluminación inteligente 
está construido y programado con tres 
señales medidas por tres sensores 
BH1750, que usa un retardo para 
identificar los datos de cada sensor. 
La extracción de datos de la interface 
de comunicación I2C usa salidas 
digitales (GPIO). El esquema consta de 
tres sensores BH1750 que muestra la 
Figura 9, permite en realidad, no 
acumular datos del sensor de una manera 
desordenada, de este modo se programa 
tiempos en milisegundos a cada salida 
para que recolecte el bus I2C, un dato 
cada cierto tiempo.  
 





6.1. Diseño principal del sistema de 
monitoreo de ahorro de energía  
El diseño principal se muestra en la 
figura 10, que se encuentran basadas en 
tecnologías modernas de comunicación 
y control. Esto da como resultado una 
estructuración eficiente y energética para 
el funcionamiento de la vivienda 
inteligente. 
 
Figura 10. Esquema estratégico de control del 
sistema de iluminación.  
Fuente: Autor 
Mediante el uso de una red de 
sensores, que incorporan comunicación 
I2C, por lo tanto, es necesario utilizar los 
equipos para administrar y controlar la 
potencia y la iluminación de las lámparas 
led. Los parámetros se medirán y 
almacenarán en una base de datos para 
que la cantidad medida de las lámparas 
led se pueda verificar fácilmente 
[28],[13]. La construcción del sistema de 
bloques para monitorear la iluminación 
consiste en utilizar tecnología de 
información moderna para construir un 
sistema de monitoreo de iluminación 
sistemático, en red y basado en la 
investigación. El funcionamiento de 
monitoreo tiene que ser en tiempo real 
(es un procedimiento digital que 
interviene rápidamente en un ambiente 
dinámico conociendo sus salidas, 
entradas y limitaciones, para 
proporcionar un buen funcionamiento al 
sistema), para que el usuario este 
informado del ahorro de energía y la 
reducción del consumo [24],[13]. 
La pantalla de monitoreo que se 
muestra en la figura 11 combina las 
necesidades de visualización del usuario, 
cuenta con tres tramas de visualización 
de luxes que envían los sensores y con 
una trama de visualización de 
transferencia. Y un botón que permite el 
cambio de control manual a automático 
y viceversa.   
 
Figura 11. Pantalla de Monitoreo 
Fuente: Autor 
Con respecto a la comunicación 
eficiente, los medios de comunicación 
como el Wifi es uno de los candidatos 
más prometedores para ser utilizados en 
el área de trasmisión de datos [4]. El 
protocolo UDP/IP en realidad están 
diseñados para tratar una gran cantidad 
de dispositivos ciertamente es la mejor 
opción para  transmitir datos y sin 
redundancia [2].  
Para adquisición de datos desde 
labview es necesario el envío de 
caracteres especiales junto con las 
mediciones, finalmente dependiendo del 
carácter se registra y almacena la medida 
en una base de datos. En la figura 12 se 
muestra el diagrama de bloques. 





La tasa de transmisión del puerto 
serial es de 115200 baudios (número de 
símbolos por segundo en un medio de 
transmisión digital) para la trasferencia 
de datos que se muestra en la figura 13.  
 
Figura 13. Programación Serial Labview – Arduino 
Uno 
6.2. Modelo de Optimización  
El pseudocódigo se encuentra 
compuesto por siete pasos que define la 
gestión y optimización de Pareto el 
programa, iniciando con la medición e 
importación de datos que serán 
previamente configurados para luego 
seleccionar y agrupar cada dato según 
corresponda. 
La opción de elección de datos será 
automática o manual donde en una 
misma pantalla de visualización existe 
un cálculo de energía consumida 
mensual que presenta una comparación 
de datos entre algunas tecnologías de 
iluminación.  
Inicio  
Paso 1: Medición e importación de datos de 
entrada. 
Bucle de 0.5 segundos por sensor medido. 
Paso 2: Configuración de datos de entrada 
Paso 3: Selección y agrupación de datos de 
entrada, pueden ser optimizados 
automáticamente o manualmente. 
Paso 4: Si (es automáticamente) → se 
atenúan las lámparas led según el nivel de 
iluminación que existe en alguna habitación.  
Paso 5: Caso contrario (es manual) → se 
elige un nivel de iluminación manual. 
Paso 6: Calcular la energía consumida 
mensual de las lámparas led. 
Paso 7: Presentación de resultados y 
comparación de consumo de energía. 
Fin 
La figura 14 muestra que la señal 
comienza desde el procesador 
(Raspberry Pi) con un comando 
inicializado y gestionado en Python 
todas las variables son medidas por el 
sensor de iluminación, que se transfieren 
al ordenador.  
Los datos en el ordenador son 
monitoreados, controlados, analizados, y 
almacenados en labview, para luego ser 
enviados al sistema de conmutación 
donde procederá la atenuación de las 
lámparas led mediante un acoplado de 
potencia. 
La iluminación emitida por las 
lámparas led son nuevamente medidas 
por el sensor de iluminación para otra 
vez repetir el proceso, la duración de este 
proceso es de 0.5 segundos por cada 
sensor que esté conectado. 
 
 
Figura 14. Flujo total del Sistema  
Fuente: Autor 
6.3. Esquema de transferencia y 
control 
El esquema utiliza una comunicación 
serial (RS-232) que obtiene y envía datos 
gestionados desde el sistema de 
monitoreo en labview. La tarjeta 
inteligente arduino uno que se muestra 
en la figura 15 emitirá la señal (PWM) a 




desacopla al diagrama de potencia con el 
de control. El opto acoplador realizar el 
control de disparo del triac (BT136) que 
está conectado a la lámpara y a corriente 
alterna.   
Figura 15. Diagrama de control lumínico 
El diagrama de la Figura 15 permite 
desacoplar el circuito de potencia con el 
circuido de control para no tener algún 
daño o inconveniente con algún 
dispositivo electrónico.  
7. Casos de estudio 
7.1. Caso de Estudio 1 
La comunicación entre maestro y 
esclavo en algún sistema de gestión, 
presenta una incógnita relevante, que 
sería la comunicación entre ambos, el 
enlace diferentes longitudes para el 
protocolo I2C se muestra en la tabla 2. 
Tabla 2. Distancia de ruptura de comunicación I2C 









10cm 6.6 5 4.16 
100cm 6 5.1 4 
200cm 6 5.1 4.2 
300cm 6.2 5 4.2 
400cm 6.2 5 4.2 
500cm 6 6 4.1 
La medición de datos se realizó en 
una habitación dando valores de 
iluminación aproximadamente nulos 
para no tener alguna variación en el 
sistema de iluminación.  
En la figura 9 se muestra cómo está 
estructurado el sensor BH1750 con la 
Raspberry Pi. 
En la figura 16 muestra los rangos 
máximos y mínimos de iluminación, que 
están entre 410 Lx y 385 Lx, esto se debe 
a que las lámparas en una casa o edificio 
inteligente se encuentran totalmente 
encendidas y con las cortinas cerradas. 
La iluminación es completamente 




Figura 16. Variación de iluminación aleatoria en una 
vivienda 
Con el comportamiento promedio del 
sol en el día, necesariamente   es 
obligado el uso de persianas inteligentes 
para que en los picos máximos de 
iluminación medidos se cierren las 
persianas actuando las lámparas led de 
manera inmediata y en los picos bajos 
que se abran las persianas de tal manera 
que las personas se sientan cómodas con 
la intensidad lumínica. La iluminación 
normal, fija que las lámparas no estén 
prendidas y las cortinas estén abiertas. 
La figura 17 muestra los altos y bajos 
de iluminación en una vivienda o edificio 
inteligente, porque las cortinas están 
completamente abiertas y los picos muy 
altos incomodan la vista del ojo humano.  
Los picos de iluminación están entre 







Figura 17. Variación de iluminación en el día al azar 
en un salón 
7.2. Caso de Estudio 2 
Los problemas para la resolución de la 
distribución de las fuentes de 
iluminación, y también cómo resolver la 
distribución de los sensores. Toda esta 
información  promedio almacenada 
permite la ubicación adecuada , cómo 
realizar el esquema de control 
inteligente, cómo ajustar la fuente de 
iluminación y la intensidad de la 
brillo[24].  
En la figura 18 se muestra la longitud 
entre cada lámpara led (A1, A2, A3) es 
de 3 metros y las longitudes entre cada 
sensor (S1, S2, S3) son de 4.5 metros.  
 
Figura 18. Diagrama unifilar de las lámparas y 
sensores posición 1 
Las distribuciones que muestra la 
figura 18 de los sensores de iluminación 
son capaces de medir la iluminación de 
la vivienda inteligente de una manera 
estándar. La fuente de luz acoge una 
distribución uniforme de múltiples 
puntos, y el sensor de iluminación 
depende del espacio interior y la cantidad 
de fuentes de luz  [24].  
Los datos que muestra la figura 19 son 
de forma simétrica según pasa el tiempo, 
el suministro con los valores más altos 
llegan al sensor 2 puesto que la fuente de 
luz se obtiene de una manera directa que 
la del sensor 1.  
 
 
Figura 19. Variación de iluminación ‘norte’ revise 
(Figura 18)  
En la figura 20 muestra una 
iluminación simétrica entre los sensores, 
existe una variación entre unos y otros 
debido a fuentes naturales de 
iluminación que afectan muy poco.  
Los valores máximos son entre 82 lx 
en el sensor 3 y unos valores mínimos de 




Figura 20. Variación de iluminación ‘oeste’ a 1m de 





En la figura 21 muestra un sistema 
equilibrado a 1.5 metros de altura, con 





Figura 21. Variación de iluminación ‘oeste’ a 1.5m 
de altura revise (Figura 18) 
La figura 22 muestra un 
comportamiento asimétrico en el sensor 
3 con una fuente de iluminación al norte 
a 1.5 metros de altura, se mide 
cantidades diferentes en relación a los 
sensores 1 y 2 esto corresponde que el 
sensor 3 midió una señal lumínica 
puntual que solo capto este sensor y sus 
rangos máximos están por los 89 lx y un 
mínimo de 75 lx. A comparación del 
sensor 1 y 2 que tienen rangos muy 
similares que están entre los 80 y 70 lx.  
 
 
Figura 22. Variación de iluminación ‘oeste’ 2m de 
altura revise (Figura 18) 
La figura 23 muestra el 
comportamiento simétrico puesto que, 
aparte de la fuente de iluminación del 
lado sur, también hubo un equilibrio en 
la fuente de iluminación natural (Sol), 
que nivelo la iluminación del sistema con 
rangos de iluminación aproximadamente 
lineales. El rango más alto lo midió el 
sensor 1 con 75 lx y el más bajo el sensor 




Figura 23. Variación de iluminación ‘sur’ (Figura 
18) 
La figura 24 muestra patrones en cada 
sensor muy semejantes, con máximos de 
100 lx en el sensor 2 y con mínimos de 
81 lx en el sensor 1.  
La iluminación esta desequilibrada 
hasta llegar a los 180 segundos, el 
sistema llega a equilibrarse con la 
iluminación ambiente y la atenuación de 
las lámparas led. 
 
 
Figura 24. Variación de iluminación ‘este’ (Figura 
18) 
En una vivienda inteligente, para 
satisfacer las necesidades de los 
usuarios, la fuente de iluminación adopta 
un modo de distribución uniforme de 
puntos múltiples. 
El sensor de iluminación (BH1750) se 
los coloca en el techo de la pared, en los 
laterales de la pared y en las mesas de 
sala de trabajo como muestra el diagrama 




De esta forma los datos obtenidos 
permiten sincronizar el sistema con una 
iluminación uniforme, muy visible y sin 
tener alguna contrariedad a que la 
iluminación sea demasiado alta o baja. 
La distribución de las ventanas puede 
influir en la colocación de los sensores.  
 
Figura 25. Diagrama unifilar de las lámparas y 
sensores posición 2 
La figura 26 muestra cambios 
simétricos en los sensores, este tiene 
valores de iluminación más altos, debido 
la posición del sensor que se encuentra a 
1 m sobre el suelo y perpendicular a la 
lámpara de este modo capta más 
iluminación. Con rangos máximos de 
122 lx y mínimos de 104 lx.   
 
 
Figura 26. Iluminación a 1m sobre el suelo 
La figura 27 muestra una 
iluminación natural. Aquella razón es 
por el patrón que sigue cada sensor es 
muy semejante.  
Los tres sensores siguen la misma 
trayectoria con altos de 35 lx y hasta 5 
lx como bajos. 
 
 
Figura 27. Variación de iluminación 1m sin lámparas 
8. Viabilidad de resultados 
El programa de computador de estudio 
matemático fue obtenido a partir del 
algoritmo de Pareto, con respecto al 
indicio de que “Exclusivamente es 
preciso y aproximadamente el 20% de 
las lámparas se encentren conectadas a la 
red eléctrica de forma normal, el 80% de 
lámparas led deben ser optimizadas 
dando como resultado un ahorro del 20% 
de energía”. La grafica que se muestra en 
la figura 28 muestra la optimización de 
Pareto. 
 
Figura 28. Gráfica de correspondencia de Pareto para 
las lámparas 
La hora de entrada y salida de los 
usuarios, los días festivos , en una 




para establecer los tiempos de 
atenuación [24].  
Los valores estándar para la 
iluminación de algunas residencias se 
muestran en la Tabla 3 combinando 
sensores, tiempo, controlador inteligente 
y otros dispositivos.  
La vivienda inteligente y la estrategia 
de control de iluminación 
principalmente implica los siguientes 
aspectos: 
Tabla 3. Valores estándar en iluminación [12]. 
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La figura 29 muestra cómo funciona 
el control automático de iluminación, el 
comportamiento del sensor 1 es causado 
por un cambio de iluminación muy 
brusco en dicho sensor, de tal manera 
que actúa el control de iluminación para 
que el brillo permanezca estable. 
 
 
Figura 29. Funcionamiento del control automático 
 
La figura 30 muestra los cambios 
generados por una fuente alterna de 
iluminación, a mayor potencia el valor 
de la transferencia es bajo, la fuente fue 
aplicada a un sensor y la transferencia 
actúa inmediatamente.   
 
Figura 30. Consumo en la variación de la 
transferencia automática 
La figura 31 muestra que las lámparas 
fluorescentes tienen un nivel bajo de 
atenuación, un dato muy relevante en la 
transferencia manual al realizar los 
cambios 2, 3, 4 el nivel de luminosidad 
es muy semejante y el consumo de 
potencia sigue disminuyendo, pero 
cruzando la transferencia 4 la lámpara 
fluorescente inicia a parpadear y la 
potencia es imposible de medir.  
El consumo de potencia de una 
lámpara fluorescente atenuada 
disminuye hasta 35 w dividido para 3 
lámparas a 170 lx cada una.  
 
Figura 31. Consumo de una lámpara fluorescente 
(20W)  
La tabla 4 muestra el consumo de 
energía de un foco fluorescente durante 
un periodo de un año, con un foco que 




El ahorro de energía de una lámpara 
fluorescente atenuada es del 10.55 % 
(esta lámpara no es atenuable y solo tiene 
pocos rangos de atenuación). 

















20,83 11,4 237,46 --- 
14,9 1,53 22,84 --- 
13,29 1,53 20,38 --- 
11,36 1,53 17,42 --- 
Con atenuación 16 298,12 107,32 
20,83 16 333,28 --- 
Sin atenuación 16 333,28 119,98 
Las lámparas led convencionales de 
luz blanca son una alternativa energética, 
pero para lograr adquirir un sistema con 
iluminación inteligente no son una 
alternativa muy viable.  
La figura 32 muestra la atenuación y 
niveles de transferencia que son 
semejantes a una lámpara fluorescente. 
Cave recalcar que este tipo de 
lámparas tiene buena calidad de 
iluminación, los valores de luminosidad 
son más altos a comparación de una 
lámpara led atenuable. 
La potencia es mínima antes de la 
zona de parpadeo con valores de 14w 
dividido para 3 lámparas, cada lámpara 
con valores de iluminación entre 200 y 
250 lx. 
Figura 32. Consumo de una lámpara led 
convencional luz blanca (9W) 
En la tabla 5 se muestra el consumo 
de energía de un foco led convencional 
durante un periodo de un año, con un 
foco que pasa prendido 16 horas al día. 
El porcentaje de   ahorro de energía no 
cambia si aumentan las horas de uso o 
disminuyen. 
El ahorro de energía de una lámpara 
led convencional atenuada es del 45.53% 
(esta lámpara no es atenuable y solo tiene 
pocos rangos de atenuación)  

















10,43 0 0 --- 
6,04 8 48,32 --- 
5,32 8 42,56 --- 
4,61 0 0 --- 
Con atenuación 16 90,88 32,7168 
10,43 16 166,88 --- 
Sin atenuación 166,88 60,0768 
En la figura 33 se muestra que las 
lámparas led atenuables de luz amarilla 
tienen un rango de iluminación menor a 
las convencionales. Los rangos de 
potencia están entre 30w divido para 3 
lámparas y un rango de iluminación de 
225 a 250 lx por cada lámpara.   
Los niveles de transferencia son 
menores a los de una lámpara led 
atenuable de luz blanca viable para el uso 
en viviendas inteligentes.  
Figura 33. Consumo de una lámpara led atenuable de 




En la tabla 6 se muestra el consumo 
de energía de un foco led atenuable de 
luz amarrilla durante un periodo de un 
año, con un foco que pasa prendido 16 
horas al día.    
El ahorro de energía de una lámpara 
led atenuada es del 44.31% (esta lámpara 
es atenuable y tiene varios rangos de 
atenuación). 
Tabla 6. Energía anual consumida de un foco led 
















9,30 2,00  --- 
9,56 2,00 19,11 --- 
9,53 2,00 19,06 --- 
9,70 2,00 19,41 --- 
8,66 1,00 8,66 --- 
6,22 1,20 7,47 --- 
5,24 1,10 5,76 --- 
3,89 1,10 4,28 --- 
2,04 0,80 1,63 --- 
1,34 0,80 1,07 --- 
0,00 1,00 0,00 --- 
  15,00 86,46 31,12 
En la figura 34 se muestra que las 
lámparas led atenuables de luz blanca 
tienen un rango de iluminación menor a 
las convencionales. Los rangos de 
potencia están entre 28w divido para 3 
lámparas y un rango de iluminación de 
240 lx por cada lámpara. Los niveles de 
transferencia son altos, muy viables para 
el uso en una vivienda inteligente.  
Figura 34. Consumo de una lámpara led atenuable de 
luz blanca (8.5W)  
En la tabla 7 se muestra el consumo 
de energía de un foco led atenuable de 
luz blanca durante un periodo de un año, 
con un foco que pasa prendido 16 horas 
al día.   El ahorro de energía de una 
lámpara led atenuada es del 30.45% (esta 
lámpara es atenuable y tiene varios 
rangos de atenuación). 
Tabla 7. Energía anual consumida de un foco led 
















9,03 9 81,27 --- 
4,3 1,2 5,16 --- 
4,6 1,2 5,52 --- 
3,24 1 3,24 --- 
2,8 0,5 1,4 --- 
2,48 0,5 1,24 --- 
2,29 0,5 1,145 --- 
1,62 0,4 0,648 --- 
1,25 0,4 0,5 --- 
1,14 0,3 0,342 --- 
0 0,25 0 --- 
0 0,25 0  
  16 100,465 36,1674 
El análisis de los datos de algunas 
lámparas led demuestran datos 
apreciables ayudan a comprender cómo 
actúan diferentes tipos de lámparas 
según la atenuación. En la figura 35 se 
muestra la comparación de consumo de 
energía anual de las diferentes lámparas.  
 




Para esta prueba se ha llevado a cabo 
en modo manual para poder tener datos 
más exactos de las diferentes tecnologías 
luminosas.  
9. Trabajos Futuros 
Este tipo trabajos pretende en tiempos 
futuros ayudar a convertir a una ciudad 
normal en una ciudad inteligente.  
Los trabajos que intenta el uso de un 
sistema inteligentes con la disminución 
de energía como idea principal 
fomentada y la iluminación normalizada. 
Permite que, en centros comerciales, 
supermercados, colegios, terminales, 
ciudades, etc. Puedan adquirir un 
producto que los diferencie entre la 
sociedad y ayude a disminuir el consumo 
de electricidad. 
Los espacios primordiales para la 
adquisición en este tipo de aplicaciones 
son los callejones y habitaciones que 
posean iluminación inestable con respeto 
al brillo del sol.  
Conclusiones  
La optimización de Pareto permite 
trabajar con una correspondencia 
porcentual en las lámparas, sin optimizar 
el 20% de las lámparas, el 80% restante 
produce un 20% de ahorro de energía.  
El consumo de energía de las 
lámparas led atenuadas son muy 
similares, pero en las lámparas 
fluorescentes no existe un cambio muy 
notable.  
Los trabajos que pretende el uso de un 
sistema inteligente de iluminación en el 
futuro son muchos como en centros 
comerciales, supermercados, colegios, 
terminales, ciudades, etc. 
La circulación de gente en algún lugar 
es necesidad de un estudio para aplicar 
iluminación inteligente.  
El control proporcional realimenta de 
manera lineal en función al PWM con un 
error menor al 5 %. Esto significa que el 
conmutador no permitirá notar algún 
problema en su funcionamiento. 
La lámpara con más rangos de 
dimerización es la lámpara atenuable de 
luz blanca. Dicha lámpara exactamente 
contiene el número de niveles de 
transferencia propuestos en el sistema a 
diferencia de la lámpara led atenuable de 
luz amarrilla que no obtuvo todos los 
niveles propuestos en el sistema. Por otra 
parte, tiene un punto a favor las lámparas 
led convencionales porque dichas 
lámparas obtienen una calidad de 
iluminación más alta a diferencia de las 
otras, pero dicha ventaja pierde cuando 
llega a su punto de ruptura al igual que 
las lámparas fluorescentes empiezan a 
parpadear sin embargo la calidad de 
iluminación en las fluorescentes es baja 
y el consumo de energía es más del doble 
a comparación del led.  
En la temática de iluminación, 
específicamente de calidad de 
iluminación los luxes y los lúmenes no 
son el mismo tipo de unidad. El lumen es 
el flujo luminoso que emite algún objeto 
(potencia de luminosidad) y el luxe es la 
calidad de iluminación que emite un 
objeto. 
La Raspberry Pi comunicado con los 
sensores y con el ordenador no permite 
trabajar con tiempos menores a 0.5 
segundos, si el tiempo disminuye la 
tarjeta comenzara a tener errores.   
El protocolo de comunicación I2C es 
un protocolo que se distribuye con 
tiempos de retardo para poder recopilar 
datos si algún usuario no administra 
dichos retardos la lectura de varios 
esclavos se verán afectados y solo 
tomara datos de un solo esclavo.  
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